Elektrisiisteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad

Bilansi tagamise ehk tasakaalustamise eeskirjad on koostatud EITS §39 Ig (1) 3* alusel, mis
satestavad muuhulgas silisteemi tunnisisese reguleerimise pdhimaotteid.
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1. Moisted

e Agregaator (Aggregator) — juriidiline isik, kes korraldab siisteemihaldurile

reguleerimisreservi pakkumise tegemist tarbimise v3i tootmisvoimsuste koondamise teel;
Allareguleerimine (Down-regulation) — siisteemihalduri poolt tdiendava elektrienergia
koguse miilimine, mis on tingitud prognoositust vdiksemast energia tarbimisest voi
suuremast energia tootmisest siisteemis, vajadusest teostada vastukaubandust voi kui on
ohustatud elektrisiisteemi varustuskindlus;

Avariireservvoimsus (Fast Disturbance or Emergency Reserve) — siisteemihalduri poolt
hoitav voi ette tellitud vdimsusreserv elektrislisteemis juhtuda vdivate avariiliste
olukordadega toimetulekuks;

Bilansihaldur (Balance Responsible Party) — juriidiline isik, kes on oma bilansiportfelli
tagamiseks solminud siisteemihalduriga bilansilepingu EITS-i (Elektrituruseadus) ja selle
alusel kehtestatud digusaktides sétestatud korras;

Bilansienergia (Imbalance) — ebabilansi elektrienergia, mida bilansi hoidmise eesmérgil
ostab ja miiiib siisteemihaldur bilansihalduriga sdlmitud bilansilepingu alusel;

Bilansi tagamine (Tasakaalustamine) (Balancing) — koik tegevused voi protsessid,
millede kaudu siisteemihaldur tagab pidevalt erinevatel ajahorisontidel elektrisiisteemi
sageduse kindlaks méaératud stabiilsetes piirides;

Operatiivtund — reaalajaline tund, mille ajal siisteemihaldur juhib siisteemi. Tund algab ja
16ppeb tdistunnil;
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e Reguleerimisenergia (Balancing Energy) — siisteemihalduri poolt bilansi tagamiseks
aktiveeritud reguleerimisreservi vOi avariireservvoimsuse pakkumise energia, mida
siisteemihaldur kasutab tootmise ja tarbimise suurendamiseks voOi vdhendamiseks
vastavuses seaduse ja selle alusel kehtestatud digusaktidega ning tema poolt sdlmitud
lepingutega;

e Reguleerimisreservi pakkumine (Balancing Bid) — reguleerimisteenuse pakkuja poolt
stisteemihaldurile tehtud reguleerimisenergia pakkumine, mis vastab siisteemihalduri poolt
kindlaks méaératud nduetele;

e Reguleerimistarne bilansiaruandes (Imbalance Adjustment) — siisteemihalduri poolt
bilansihalduri bilansipiirkonnas aktiveeritud reguleerimisenergia kogus, mis kajastatakse
selgitusperioodide 1dikes ja reguleerimisenergia suunda arvestades bilansihalduri
bilansiaruandes;

e Reguleerimisteenuse pakkuja (Balancing Service Provider) — tootja, tarbija, bilansihaldur
vOi agregaator, kes pakub siisteemihaldurile reguleerimisteenust;

e Selgitusperiood — Téistund ehk iiks (1) tund, mille kohta ebabilanss on arvutatud vastavalt
bilansiselgituse esitamise ajatsoonile

e Vastukaubandus (Countertrading) — elektrienergia vahetus erinevate turupiirkondade
vahel, mis on initsieeritud tithe vOi mitme siisteemihalduri poolt eesmirgiga viia
elektrisiisteemi fiilisilised parameetrid (nditeks piiritilesed voimsusvood) lubatud piiridesse
ja tagada juba toimunud elektrienergiakaubanduse tehingud;

e Uhine pakkumiste nimekiri (Common Merit Order List) — reguleerimisreservide
pakkumiste nimekiri toote kaupa, mis on jarjestatud vastavalt pakkumiste hindadele ja mida
kasutatakse nimekirjas toodud pakkumiste aktiveerimisel;

o Ulesreguleerimine (Up-regulation) — siisteemihalduri poolt tdiendava energiakoguse
ostmine, mis on tingitud prognoositust suuremast energia tarbimisest voi védiksemast
energia tootmisest siisteemis, tootmisvoimsuse ootamatust viljaliilitumisest, vajadusest
teostada vastukaubandust voi kui on ohustatud elektrisiisteemi varustuskindlus.

2. Bilansi tagamise iildpohimotted

Eesti elektrisiisteem kuulub samasse siinkroonalasse Valgevene, Venemaa, Liti ja Leedu
elektrisiisteemidega ehk nn. Uhendsiisteemi. Eesti elektrisiisteemi sageduse automaatse
reguleerimise tagab tavaolukorras Venemaa siisteemihaldur. Juhul, kui Eesti elektrisiisteem
tootab isoleeritult teistest elektrisiisteemidest, tagab sageduse automaatse reguleerimise Eesti
siisteemihaldur. Siinkroontdd korraldamiseks Uhendsiisteemis s.h sageduse ndutud piirides
hoidmiseks on loodud Valgevene, Venemaa, Eesti, Ldti ja Leedu siisteemihaldurite
koostddorganisatsioon — BRELL.

Eesti  elektrisiisteemi  bilansi  tagamine toimub  koordineeritult teiste BRELL-i
koostddorganisatsiooni kuuluvate silisteemihaldurite juhtimiskeskustega ning samuti Seoses
Eesti ja Soome vaheliste alalisvooluiihenduste opereerimisega ka Soome siisteemihalduri
juhtimiskeskusega.

Eesti siisteemihaldur Elering kasutab reaalajas Eesti elektrisiisteemi bilansi tasakaalustamiseks
reguleerimisreservide ja avariireservvoimsuste aktiveerimist. Vastavate reservvoimsuste puhul
on tegemist ,kisitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservidega® (manually activated
frequency restoration reserve). Teisi reservvoimsuste tiilipe nagu nditeks automaatselt
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aktiveeritav ,,sageduse hoidmise reserv* (frequency containment reserve) vOi automaatselt
aktiveeritav sageduse taastamise reserv (automatically activated frequency restoration reserve)
vOi ,,asendusreserv (replacement reserve) Elering elektrisiisteemi normaaltalitluse tagamiseks
ei osta ega aktiveeri.

Alates 01.01.2018 kivitati Balti ihine reguleerimisturg ning seoses sellega rakendatakse Eesti,
Lati ja Leedu elektrisiisteemides koordineeritud bilansijuhtimist. Eestit, Létit ja Leedut
vaadeldakse iihtse bilansipiirkonnana ning tiks Balti silisteemihalduritest vastutab kogu
Baltikumi summaarse bilansi tasakaalustamise eest. Baltikumi summaarse vahelduvvoolu saldo
korvalekalde minimiseerimiseks kiivitatakse vajalikus koguses reservvdimsuseid iihisest
pakkumiste nimekirjast. Koordineeritud bilansijuhtimine peab tagama selle, et Baltikumi
summaarse vahelduvvoolu saldo kdrvalekalle operatiivtunni 1dpuks on juhitud voimalikult
lahedale nullile.

3. Reguleerimisreservide varud ja nende kasutamine bilansi tagamiseks

Reguleerimisreserve kasutatakse bilansihaldurite tarbimis- voi tootmisprognooside ebatidpsuse
tasakaalustamiseks, tootmisvoimsuse voi piiritilest tilekandevdimsust mdjutava elektriseadme
ootamatu véljaliilitamise korral voi kui on ohustatud elektrislisteemi varustuskindlus.

Reguleerimisreservide pakkumistest koostatakse Balti siisteemihaldurite poolt iihine
pakkumiste nimekiri. Iga turuosaline saab edastada reguleerimisreservi pakkumise oma
piirkonna siisteemihaldurile, kes edastab pakkumise Balti {ihisesse pakkumiste nimekirja.
Reguleerimisreservide pakkumisi saab teha nii {iles- kui ka allareguleerimiseks. Lisaks
vahendab Eleringi Balti iihises pakkumiste nimekirjas olevaid reguleerimisreservide pakkumisi
Soome elektrisiisteemi siisteemihaldurile ning Soome siisteemihaldur vahendab oma
vastutuspiirkonnast  tulnud  reguleerimisreservide  pakkumisi 14bi  Eleringi  Balti
slisteemihalduritele. Samamoodi vahendab Rootsi siisteemihaldur oma vastutuspiirkonnast
tulnud reguleerimisreservide pakkumisi 1dbi Litgridi Balti siisteemihalduritele.

Reguleerimisreservide pakkumiste tegemine on turuosalistele vabatahtlik. Eesti turuosaliste
poolsete pakkumiste tegemise eelduseks on Eleringiga kahepoolse lepingu sdlmimine, kus on
kindlaks médratud pakkumiste tegemise protseduur ja tingimused.

Turuosalised voivad reguleerimisreservide pakkumisi esitada voi juba tehtud pakkumisi muuta
kuni 45 minutit enne operatiivtunni algust. Reguleerimisreserv peab olema tdies mahus
aktiveeritav 15 minuti jooksul alates aktiveerimise korralduse andmisest ning selle katkematu
tdies mahus realiseerimine peab olema tagatud operatiivtunni I6puni.

4. Reguleerimisreservide pakkumiste tingimused

Eesti turuosaliste poolt Eleringile tehtud reguleerimisreservide pakkumised peavad vastama
allpool toodud tabelis kirjeldatud tingimustele (uuendatud vastavalt Konkurentsiameti otsusele
nr 7-26/2019-008  (21.05.2019), mis kooskolastasid Elering AS , Elektrienergia
reguleerimisteenuse osutamise tiiliptingimused®). Siinjuures on allolev standardtoode kehtiv
koikidele Balti turuosalistele. Standartoote tingimuste muutumisest teavitab siisteemihaldur
reguleerimisteenuse pakkujat ette vihemalt kolm (3) kuud enne muudatuste rakendamist ning
avaldab uued standardtoote tingimused siisteemihalduri veebilehel.
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Reguleerimisturul pakutav standardtoode ehk késitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv
(ingl manually activated frequency restoration reserve ehk mFRR) peab vastama
jargnevatele tingimustele:

Parameeter Tingimus

Ettevalmistusperiood Telefoni teel kokkulepitud periood voi
ajaperiood, mis jdéb elektroonilise sdonumi kitte
saamise ning sOnumis margitud aktiveerimise
aja vahele.

(ingl Preparation Period)

Koormusmuutuse periood Mitte rohkem kui 15 minutit

(ingl Ramping Period)

Kokkulepitud  reguleerimise ~ mahu | Mitte rohkem kui 15 minutit
saavutamise aeg

(ingl Full Activation Time)

Miinimum  ja  maksimum  kogus | MIN = 1 MW; MAX = limiit puudub
pakkumisel

(ingl Minimum and maximum quantity)

Pakkumise seiskamisele kuluv aeg Mitte rohkem kui 15 minutit

(ingl Deactivation Period)

Hinnastamise metoodika Marginaalhind vo6i vihemalt pakkumise hind

) . sOltuvalt reguleerimistarne otstarbest
(ingl Pricing Method)

Miinimum  ja  maksimum  hind | MIN = piirangud puuduvad; MAKS = 5000
pakkumisel EUR/MWh

(ingl Minimum and maximum price)

Pakkumise aktiveerimine véiksemas | Médrab reguleerimisteenuse pakkuja
mahus (pakkumises margitakse, kas pakkumine on

. s osaliselt kéivitatav)
(ingl Divisibility)

Minimaalne ja maksimaalne | MIN = 1 min; MAKS = 60 min (samas mitte
aktiveerimise kestvus kauem kui aktiveerimise ajast
kauplemisperioodi 1opuni)

Kooskélastatud Konkurentsiameti otsusega



(ingl Minimum and maximum duration
of Delivery Period)

Pakkumise kehtimise aeg 60 minutit

(ingl Validity Period)

Aktiveerimise viis Kasitsi

(ingl Mode of Activation)

Minimaalne  pakkumise  tellimise | Madramata
1dpetamise ja uue aktiveerimise vahele
jaav aeg

(ingl Minimum duration between the end
of Deactivation Period and the following
activation)

Kaiivitatud reguleerimisenergia koguse | Plokktootena, aktiveerimise algusajast kuni
selgitamine: kokkulepitud aktiveerimise | pakkumise tellimise 13petamiseni

algus ja aktiveerimise 10pp (ingl
Settlement ~ volume  determination
Required start of delivery end time of the

order)
Pakkumise esitamise 10pptéhtacg H-45min (45 minutit enne kauplemisperioodi
. algust)
(ingl Gate closure of the offers)
Pakkumise esitamise siduvus Esitatud pakkumine on hinna ja koguse poolest

siduv. Turuosalisel on vdimalus pakkumist
muuta ja tithistada ainult tehnilisest pohjusest
tulenevalt informeerides sellest
siisteemihaldurit koheselt, sh tuleb vastav teade
esitada enne pakkumise tellimist
stisteemihalduri poolt.

(ingl Firmness of the offers)

Reguleerimisteenuse arveldus on kirjeldatud joonisel 1, kus: 1 — Aktiveerimiskdskluse
edastamine; 2 — Kokkulepitud aktiveerimise algusaeg; 3 — Aeg kokkulepitud reguleerimise
mahu saavutamiseks; 4 — Kokkulepitud teenuse l0petamise aeg, Periood 1-2 on
ettevalmistusperiood; Periood 2-3 on koormusmuutuse periood; Periood 2-4 on tasustatud
periood; Periood 4-5 on teenuse seiskamise periood.

Joonis 1: Kisitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi standardtoode:
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Lisaks tabelis toodud tingimustele peavad reguleerimisreservide pakkujad arvestama veel
jérgmiste tingimustega:

e koik reguleerimisreservide pakkumised tuleb saata Eleringi vastavasse IT-siisteemi;
e Eleringil peab olema oma SCADA siisteemi kaudu vdimalus tuvastada
reguleerimisreservi aktiveerimist.

Tépsemad tingimused ja protseduurid reguleerimisreservide pakkumiste tegemiseks on toodud
elektrienergia reguleerimisteenuse osutamise tiiiiptingimustes.

5. Avariireservvoimsuste varud ja nende kasutamine bilansi tagamisel

Avariireservvoimsust kasutatakse tootmisvoimsuse voi piiriiilest iilekandevoimsust mdjutava
elektriseadme ootamatu viljaliilitamise korral voi kui on ohustatud elektrisiisteemi
varustuskindlus.  Avariireservvdimsust ei kasutata bilansihaldurite tarbimis- vdi
tootmisprognooside ebatdpsuse tasakaalustamiseks, v.a juhtudel kui reguleerimisturul ei ole
pakkumisi voi kdik pakkumised on juba kéivitatud.

Vastavalt ,,BRELL-i1 elektrilises ringis avariireservvoimsuste hoidmise ja kasutamise
lepingule* tagavad kdik BRELL-i lepingu osapooled vihemalt 100 MW avariireservvdimsuse
hoidmise. Seda avariireservvoimsust voOib kasutada ainult BRELL-1 elektrisiisteemide
toimunud stindmuste korral.

Koik BRELL-1 lepingu osapooled on votnud endale kohustuse voimaldada vastastikku 100 MW
avariireservvoimsuse kasutamist. Seega voOimaldab see leping Eleringile juurdepiisu
tdiendavalt 400 MW-le avariireservvoimsusele.

BRELL-1 jaoks hoitav avariireservvdimsus peab olema tdies mahus aktiveeritav maksimaalselt
20 minuti jooksul alates aktiveerimise korralduse andmisest ning selle katkematu tdies mahus
realiseerimine peab olema tagatud vihemalt 12 tunni jooksul. Vajaduse ja tehnilise voimaluse
olemasolul voib siisteemihaldurite kokkuleppel pikendada avariireservvdoimsuse realiseerimise
aega pikemaks ajaperioodiks kui 12 tundi.

Alalisvooluiihenduste Estlink 1 ja EstLink 2 maksimaalse impordi voimaldamiseks (ehk siis
selleks, et olla valmis EstLink 2 véljaliilitumiseks olukorras, kui toimub elektrienergia import
Soomest Eestisse tdies mahus) peab Elering tdiendavalt vastavas BRELL-i lepingus sétestatule
tagama veel 150 MW avariireservvoimsuse hoidmise (kokku 250 MW). Elering hoiab
avariireservvoimsust Elering kuuluvates avariireservelektrijaamades — Kiisa AREJ 1 (110 MW)
ja Kiisa AREJ 2 (140 MW).

Kiisa AREJ-de kiivitamisel bilansi tagamiseks arvestatakse Eleringi poolt lisaks eelpool
toodule veel jargnevate asjaoludega:
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e Kiisa AREJ-sid kui siisteemihalduri omanduses olevaid elektrijaamasid kaivitatakse ka
avariireservide nimekirjas vastavalt hinnale;

e Kiisa AREJ-de kui nn. bilansituru véliste elektrijaamade energiahind reguleerimisturul
peab anda selge signaali, et tegemist on turuvilise reservvdimsuse kéivitamisega;

e Kiisa AREJ-de energiahinnaks nende kiivitamisel bilansi tagamiseks kehtestatakse
alates 01.07.2020 Balti reguleerimisturu maksimaalselt lubatud hind ehk 5000
EUR/MWh.

6. Piiriiilene reservvoimsuste varude aktiveerimine

Eestis paikneva reservvdoimsuse aktiveerimiseks antakse korraldus vajaliku koguse
reguleerimisreservi aktiveerimiseks reguleerimisreservi pakkuja poolt médratud isikule
Eleringi juhtimiskeskuse poolt. Korraldus Kiisa avariireservelektrijaamade kéivitamiseks
antakse SCADA siisteemi kaudu.

Viljaspool Eestit paikneva reservvdimsuse piirilileseks aktiveerimiseks antakse korraldus
naaberelektrisiisteemihalduri juhtimiskeskuse dispetSerile, kes korraldab reservvdimsuse
aktiveerimise oma vastutuspiirkonnas. Eestis paikneva reservvoimsuse aktiveerimine
naabersiisteemihalduri jaoks toimub ainult 1abi Eleringi juhtimiskeskuse.

Piiritilesel reservvoimsuste aktiveerimisel tuleb arvestada jargmiste asjaoludega:

e Reservvdimsuste aktiveerimisel tuleb eelistada soodsama hinnaga pakkumisi kui see on
tehniliselt voimalik.

e Piirililene reservvoimsuste aktiveerimine saab toimuda ainult juhul, kui peale
elektrienergiaturul toimunud péev-ette ja paevasisest kaubandust on selleks jddnud vaba
piiriiilest lilekandevdimsust v.a juhul kui tegemist on vastukaubandusega.

Eleringi poolt teostatakse piiriiilest vastukaubandust pohiliselt seoses jargmiste vajadustega:

e viia piiriiilestel voi elektrisiisteemi sisestel vahelduvvoolu liinidel aktiivvoimsusvood
lubatud piiridesse;
e kompenseerida alalisvooluiihenduse rikkest voi  viljaliilitumisest  tingitud
aktiivvoimsuse puudu- voi tilejaak.
Vastukaubandus ei mojuta turuosaliste vahel vastavalt kokkulepitud jaotusmehhanismile
teostatud piiriiileseid elektrienergia tarneid. Koik operatiivtunniks tehtud piiritilesed
elektrienergia tarned tagatakse siisteemihaldurite poolt. Vastukaubandust teostatakse ainult
operatiivtunnil. Ennetavalt vastukaubandust ei teostata.

Vastukaubanduse  teostamiseks  suurendatakse  genereerimist  piirkonnas,  kuhu
aktiivvdimsusvoog siseneb (sisenes) ja vidhendatakse genereerimist piirkonnas, kust
aktiivvoimsusvoog véljub (viljus). Tagamaks elektrisiisteemide vOimsusbilansside jaddmise
tasakaalu peab genereerimise suurendamine ja vdhendamine olema samas ulatuses.

7. Voimsusreservide varude ja bilansi tagamiseks kasutatud energia eest tasumine
e Reguleerimisreservid

Elering ei telli reguleerimisreserve ette ehk reguleerimisreservide pakkumiste tegemise eest
turuosalistele ei maksta. Ulesreguleerimisreservi aktiveerimisel maksab Elering turuosalistele
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toodetud energia (voi vdhendatud tarbimise) eest ja allareguleerimisreservi aktiveerimisel
maksavad vastavalt turuosalised Eleringile oma tootmise vihendamise (voi tarbimise lisamise)
eest. Energia hind kujuneb vastavalt tehtud pakkumisele ja kehtivale hinnastamise meetodile.
Infot reguleerimisreservide pakkumiste koguste ja aktiveerimisel toodetud energia hindade
kohta vahetavad silisteemihaldurid omavahel ja Elering Eesti turuosalistega vastavalt sdlmitud
lepingutele.

e Avariireservvoimsused

Elering ei osta turuosalistelt voi teistelt elektrisiisteemihalduritelt avariireservvdimsuse
hoidmist. Kogu Eleringi jaoks vajalikku avariireservvoimsust hoitakse Kiisa AREJ-des.

Teise BRELL-i lepingu osapoole avariireservvoimsuse aktiveerimise puhul tuleb
avariireservvoimsuse kdivitamise initsiaatoril kompenseerida ainult toodetud energia hind.
Energia hind kujuneb vastavalt tehtud pakkumisele ja kehtivale hinnastamise meetodile.
Avariireservvdimsuse olemasolu tagamise kulud kannab téielikult osapool, kes tellis vastava
avariireservvoimsuse hoidmise. Infot avariireservvoimsuste koguste ja aktiveerimisel toodetud
energia hindade kohta vahetavad BRELL-i lepingu osapooled vastavalt sdlmitud
kahepoolsetele lepingutele.

8. Bilansienergia (ebabilansi) hindade arvutamise metoodika

Bilansienergia ost ja miiiik ning tasumise korraldamine toimub digusaktide ning bilansilepingu
tilliptingimustes  sédtestatud tingimustel ja korras. Siisteemihaldur avaldab veebilehel
bilansienergia hinna arvutamise metoodika ning tagab andmete avaldamise.

9. Reguleerimisreservide pakkumiste selgitamine
Reguleerimisreservide pakkumiste selgitamisel 1dhtutakse jargmistest pShimotetest:

e Siisteemihaldur selgitab ja arveldab reguleerimistarne koguse reguleerimisteenuse
pakkujaga vastavalt aktiveeritud reguleerimisreservi pakkumisele.

e Reguleerimisreservi pakkumise algusajaks loetakse reguleerimisreservi pakkumise
tellimuse aega siisteemihalduri poolt ning reguleerimisvdimsus kestab tunni 16puni.

e Igal reguleerimisteenuse pakkujal peab olema iiks bilansihaldur, kelle bilansiaruandes
reguleerimisreservi pakkumine kajastub.

e Siisteemihaldur votab bilansihalduri bilansiaruandes reguleerimistarne arvesse
selgitusperioodide 1dikes ning reguleerimistarne suunda arvestades.

¢ Bilansiga seotud rahaliste arvelduste aluseks olev arvestusperiood on kalendrikuu.

e Reguleerimistarne kogus selgitatakse tdpsusega 1 kWh iga selgitusperioodi kohta.
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